LIFTING EARS (2)

\[ \text{\.281 GROUND} \]

\[ \text{\( \varnothing \) 15.750} \]

\[ \text{\( \varnothing \) REMOVEABLE COVERS (2)} \]

\[ \text{\( .625 \times 1.000 \times 1.625 \)} \]

\[ \text{(4 KEY SLOTS)} \]

\[ \text{\( 1.125 \times 1.750 \)} \]

\[ \text{(6 COMB. K.O.'S)} \]

REF: BR-548
REF: BR-549
REF: EN-703

REVISE GROUND LOCATION / ADDED BR REF NUMBERS TO OUTLINE
REV: E BJA 8/6/03 REV: F CLC 7/13/04

REV: C DIM. 8.750 WAS 8.815 MJ. 5-29-97
TITLE: OUTLINE FOR 7.5 & 10 KVA. 1PH. 60HZ.

REV: B DIMS. 2.063 WAS 2.812 & MOVED
MTG. ARROW TO UP CENTER OF SLOT
ENCAPSULATED ISOLATION TRANSFORMER

REV: A DRAWN ON AUTO CAD. MJ. 5-29-97
SEE DETAILS OF REV. TO OLD DWG.

DONGAN ELECTRIC
MFG. CO.
PIONEER TRANSFORMER CO.

TOLERANCES
DECIMAL DIMENSIONS \( \pm .030 \)
FRAC. DIMENSIONS \( \frac{1}{32} \)

SCALE: DO NOT SCALE
FOR DIMENSIONS ONLY

MADE BY
M.JAFRI 4-18-91

DATE
CHECKED & APPROVED

PART NUMBER
85-1060 SH
85-1465 SH

DRAWING NUMBER
OUT-1383